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广 东 铧 建 设 计 有 限 公 司
建筑工程：甲  级

A144017497证书号：

Guang dong Huajian Architectural Design CO.,LTD. 恩平市第一人民医院

2026-XX恩平市第一人民医院住院楼二层改造项目

出图章 注册师章 STAMP

注:本层功能布置不变，只装修升级改造,本次设计面积985平方米。

二层原建筑平面图 1:150

P-01

二层原建筑平面图

说明：1、本工程为带装修项目，已有二次消防设备，本设计不改变原有防火门窗、外墙门窗等。

9、所有外墙窗户不改，走廊窗户局部整改，房门、卫生间门全部拆除新做，入口大门拆除新做。

4、阴影部分与软装、活动家具、电器设备等，不在本次工程范围,吊帘需拆除新做。

5、如设备图纸与本图纸有冲突，以设备图纸为准。

6、原病房、走廊、阳台天花为600*600铝扣板，卫生间天花为长条形200宽的铝塑板，详见天花标注层高显示。

2、现场喷淋等消防系统利用原有设施，不作整改。

3、现场应急照明、火灾自动报警等消防系统利用原有设施，没有特殊标注的，不作整改。

7、原病房、走廊、阳台、卫生间墙砖为250*500白色瓷砖（含阳台门洞露出梁位），均从地面铺设至天花，原阳台洗手盆为20厚黑色石材(1000*600*800H)。

8、原病房、走廊地面为600*600抛光砖，卫生间、阳台地面为300*300防滑砖，卫生间局部抬高地面，详见图纸标高显示。
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