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DL05-DL06：过北部排洪渠顶6孔HDPE-φ200管

DL01

DL02

DL03

DL04

DL05

DL06

DL07

DL08

DL09

DL10

DL11

DL12

DL01-DL02：过中心一河顶12孔HDPE-φ200管

DL03-DL04：过中心二河顶12孔HDPE-φ200管

DL07-DL08：过北部排洪渠顶6孔HDPE-φ200管

DL11-DL12：过涵洞顶6孔HDPE-φ200管

DL09-DL10：在北部排洪渠管理区边界、北部排洪渠基准线之间顶6孔HDPE-φ200管

榄横路

茂南路

白薇路

白薇路

说明：

1、本图适用于敷设电缆管时，开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合（如穿越河流，湖泊，

重要交通干线，重要建筑物的地下管线）, 则采用顶管敷设方式，施工采用水平定向钻孔施工工艺。

2、施工前应进行管线、地形勘察，核实地下管线的数据是否准确，如数据有误应及时通知设计。

施工单位也可根据实际情况提出可行的施工方案，施工前提交设计确认。对地质情况复杂、顶管深度和

长度值较大时，还应进行地质勘察。

3、施工时应实时追踪定位，控制好电缆管与其他管线的净距，避免破坏其他地下管线。电缆管应避让所有现有地下管

线，

并保证对其他管道的安全距离不小于《GB 50217-2018电力工程电缆设计标准》5.3.5规定。

4、电缆顶管施工时，管接口采用热熔焊，应符合热熔焊工艺要求。

5、工作井根据实际要求施工。

6、施工完毕需对施工现场复原，做好相应电缆标示牌。

7、通管后两端管口应设置管塞。

河一心中

说明：

1、本图适用于敷设电缆管时，开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合（如穿越河流，湖泊，

重要交通干线，重要建筑物的地下管线）, 则采用顶管敷设方式，施工采用水平定向钻孔施工工艺。

2、施工前应进行管线、地形勘察，核实地下管线的数据是否准确，如数据有误应及时通知设计。

施工单位也可根据实际情况提出可行的施工方案，施工前提交设计确认。对地质情况复杂、顶管深度和

长度值较大时，还应进行地质勘察。

3、施工时应实时追踪定位，控制好电缆管与其他管线的净距，避免破坏其他地下管线。电缆管应避让所有现有地下管

线，

并保证对其他管道的安全距离不小于《GB 50217-2018电力工程电缆设计标准》5.3.5规定。

4、电缆顶管施工时，管接口采用热熔焊，应符合热熔焊工艺要求。

5、工作井根据实际要求施工。

6、施工完毕需对施工现场复原，做好相应电缆标示牌。

7、通管后两端管口应设置管塞。
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 广东省中山市零碳园区及横门清洁能源产业园

电力通道设施工程

DL03-DL04过中心二河顶管6*HDPE管φ200断面图
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 广东省中山市零碳园区及横门清洁能源产业园

电力通道设施工程

DL03-DL04过中心一河顶管6*HDPE管φ200断面图
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说明：

1、本图适用于敷设电缆管时，开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合（如穿越河流，湖泊，

重要交通干线，重要建筑物的地下管线）, 则采用顶管敷设方式，施工采用水平定向钻孔施工工艺。

2、施工前应进行管线、地形勘察，核实地下管线的数据是否准确，如数据有误应及时通知设计。

施工单位也可根据实际情况提出可行的施工方案，施工前提交设计确认。对地质情况复杂、顶管深度和

长度值较大时，还应进行地质勘察。

3、施工时应实时追踪定位，控制好电缆管与其他管线的净距，避免破坏其他地下管线。电缆管应避让所有现有地下管

线，

并保证对其他管道的安全距离不小于《GB 50217-2018电力工程电缆设计标准》5.3.5规定。

4、电缆顶管施工时，管接口采用热熔焊，应符合热熔焊工艺要求。

5、工作井根据实际要求施工。

6、施工完毕需对施工现场复原，做好相应电缆标示牌。

7、通管后两端管口应设置管塞。
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 广东省中山市零碳园区及横门清洁能源产业园

电力通道设施工程

DL05-DL06过北部排洪渠顶管6*HDPE管φ200断面图
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 广东省中山市零碳园区及横门清洁能源产业园

电力通道设施工程
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13

管理区边界 基准线
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说明：

1、本图适用于敷设电缆管时，开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合（如穿越河流，湖泊，

重要交通干线，重要建筑物的地下管线）, 则采用顶管敷设方式，施工采用水平定向钻孔施工工艺。

2、施工前应进行管线、地形勘察，核实地下管线的数据是否准确，如数据有误应及时通知设计。

施工单位也可根据实际情况提出可行的施工方案，施工前提交设计确认。对地质情况复杂、顶管深度和

长度值较大时，还应进行地质勘察。

3、施工时应实时追踪定位，控制好电缆管与其他管线的净距，避免破坏其他地下管线。电缆管应避让所有现有地下管

线，

并保证对其他管道的安全距离不小于《GB 50217-2018电力工程电缆设计标准》5.3.5规定。

4、电缆顶管施工时，管接口采用热熔焊，应符合热熔焊工艺要求。

5、工作井根据实际要求施工。

6、施工完毕需对施工现场复原，做好相应电缆标示牌。

7、通管后两端管口应设置管塞。
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 广东省中山市零碳园区及横门清洁能源产业园

电力通道设施工程

DL07-DL08过北部排洪渠顶管6*HDPE管φ200断面图
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说明：

1、本图适用于敷设电缆管时，开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合（如穿越河流，湖泊，

重要交通干线，重要建筑物的地下管线）, 则采用顶管敷设方式，施工采用水平定向钻孔施工工艺。

2、施工前应进行管线、地形勘察，核实地下管线的数据是否准确，如数据有误应及时通知设计。

施工单位也可根据实际情况提出可行的施工方案，施工前提交设计确认。对地质情况复杂、顶管深度和

长度值较大时，还应进行地质勘察。

3、施工时应实时追踪定位，控制好电缆管与其他管线的净距，避免破坏其他地下管线。电缆管应避让所有现有地下管

线，

并保证对其他管道的安全距离不小于《GB 50217-2018电力工程电缆设计标准》5.3.5规定。

4、电缆顶管施工时，管接口采用热熔焊，应符合热熔焊工艺要求。

5、工作井根据实际要求施工。

6、施工完毕需对施工现场复原，做好相应电缆标示牌。

7、通管后两端管口应设置管塞。
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 广东省中山市零碳园区及横门清洁能源产业园

电力通道设施工程

DL11-DL12过白薇路涵洞顶管6*HDPE管φ200断面图
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